Izabelin, 24.10.2016
ERRATA DO PROJEKTU
»Budowa sieci wodociggowej w ul. Zielonej w Horno6wku, gm. Izabelin —
listopad 2015r”
Na wniosek Zamawiajacego wprowadza si¢ korekt¢ materialowa polegajaca na zmianie
opisanych w projekcie rur cisnieniowych PVC-U Dz 110x6,6 PN16 kielichowych taczonych
na uszczelki gumowe, z atestem do wody pitne;j
na rury ciSnieniowe PEHD PE 100 Dz110x6,6 SDR 17 PN10 zgrzewane doczolowo,

z atestem do wody pitne;j.

Elzbieta Koztowska
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Izabelin, 24.10.2016
ERRATA DO PROJEKTU

»,Budowa sieci wodociggowej w ul. Polnocnej, ul. Zurawiej i ul. Bocianiej
w Truskawiu, gm. Izabelin — czerwiec 2014r”
Na wniosek Zamawiajacego wprowadza si¢ korekte materialowa sieci wodociagowej tylko
w ul. Pélnocnej polegajaca na zmianie opisanych w projekcie rur cisnieniowych PVC-U
Dz 110x6,6 PN16 kielichowych tagczonych na uszczelki gumowe, z atestem do wody pitne;j

na rury ciSnieniowe PEHD PE 100 Dz110x6,6 SDR 17 PN10 zgrzewane doczolowo,

z atestem do wody pitnej.

Elzbieta Koztowska




