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Projekt sieci kanalizacji sanitamej z przepompowniami oraz z przykanalikami

w miejscowodci Truskaw w gminie Izabelin
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Projekt sieci kanalizacji sanitamej z przepompowniami oraz z przykanalikami

w miejscowosci Truskaw w gminie Izabelin

Spis zalgcznikow

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

2. Techniczne Warunki Przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Pruszkéw nr WR/1844/1/08

3. Techniczne Warunki Przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Rejon Energetyczny Pruszkéw nr RP 982/789/MG/2013

Umowa nr UM/1883/1/080 przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Aneks nr R1/1/1795/2008 do umowy nr UM/1883/1/08

Opinia ZUD

Odpisy uprawniers budowlanych projektanta i sprawdzajacego

Odpisy przynaleznosci do MOIIB projektanta i sprawdzajacego

0 N o

ST WIATU
AROSTWO PO
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
zsiedziba
w Onarowie Mazowieckim

Spis rysunkow

96366/E/PBW/3.1/01 — Plan trasy kablowej 0,4kV i lokalizacja ztacz
96366/E/PBW/3.1/02 — Schemat zasilania pompowni kanalizacyjnej
96366/E/PBW/3.1/03 — Zabudowa zfacza kablowego i skrzynki pomiarowej
96366/E/PBW/3.1/04 — Sposéb mocowania przytacza kablowego na stupie
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Projekt sieci kanalizacji sanitamej z przepompowniami oraz z przykanalikami

w miejscowosci Truskaw w gminie Izabelin

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
> z siedziba
1 Dane ogdine w Ozarowie Mr7owieckim
Inwestor: Gmina lzabelin z siedzibg przy ul. Maja 42, 05-080 Izabelin
Projektant: CDM Smith Sp. z 0.0., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Podstawa opracowania: Umowa Nr RZ/01/RI/2013 zawarta pomiedzy w/w Inwestorem
a Projektantem

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilanie w energie elektryczng pompowni kanalizacyjnej
PT 3.1 w miejscowosci Truskaw w gminie Izabelin, w ul. Pétnocnej.

3 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- linig kablowg nn wyprowadzong zasilajaca pompownie kanalizacyjng PT 3.1

- ztacze kablowe ZK-1 z rozliczeniowym pomiarem energii elektrycznej
- potaczenie kablowe ZK1 z szafkq zasilajgco sterownicza pompy

Opracowanie nie obejmuje:

- szafki zasilajgco sterowniczej z transmisjg danych, dostarczanej razem z urzadzeniami
pompowni

- kabli wiasnych urzadzen pompowni przytaczonych do szafki zasilajgco sterowniczej,
dostarczanych wraz z technologig

- instalacji wewnetrznych pompowni, ktére beda wykonane wg DTR dostarczonych
urzadzen

& Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa Nr RZ/01/R1/2013 zawarta pomiedzy Gming Izabelin, a CDM Smith Sp. z 0.0.
- Przydziat mocy i techniczne warunki zasilania nr WR/1844/1/08

- Przydziat mocy i techniczne warunki zasilania nr RP 982/789/MG/2013

- Umowa nr UM/1883/1/08 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

- Aneks nr R1/1/1795/2008 do umowy nr UM/1881/08

- Opinia ZUD

- Aktualne przepisy i normy.

- Wizja lokalna w terenie.

CDM Smith Sp., z o.o. rewizja 00 , Strona 4



Projekt sieci kanalizacji sanitamej z przepompowniami oraz z przykanalikami

w miejscowosci Truskaw w gminie Izabelin

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
2 siedzibg
w Ozarowie Mazowieckim

5 Opis techniczny

5.1 Linia kablowa nn

Dla zasilania w energie elektryczng pompowni PT3.1 w Truskawiu przy ul. Pétnocnej,
zaprojektowano przytacze kablowe YAKXS 4x25mm?1kV, ze stupa linii napowietrznej do ztgcza
kablowego ZK-1 (rys. 96366/E/PBW/3.1/01).

Na stupie linii napowietrznej nalezy zamontowac roztacznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 63A
oraz beziskiernikowy ogranicznik przepie¢ dla linii nieizolowanej typu BOP 0,66/5.

Ze zfgcza ZK-1 poprzez zabezpieczenie gtéwne topikowe 16A oraz skrzynke licznikowa z
wytagcznikiem nadmiarowo-pragdowym 6A oraz licznikiem 3-fazowym zostanie wyprowadzony
do szafki zasilajaco sterowniczej WLZ - kabel YKYzo 5x10mm?.

Kabel prowadzony na stupie linii napowietrznej nalezy ostonic rura ochronng BEQ@75
AROT do wysokosci 2,5m oraz 0,5m pod ziemia.

Trasa kabla wytyczona zostanie przez uprawnionego geodete zgodnie z trasg
przedstawiong na mapie — zataczniku do protokdtu ZUD.

Kabel nn nalezy uktada¢ w wykopie po linii falistej na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce
piaskowej. Na utozone kable nalezy nasypa¢ 10 cm warstwe piasku i 20 cm warstwe gruntu
rodzimego. Warstwy nalezy zagesci¢, po czym utozyé na nich folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego, nastepnie wykop nalezy zasypa¢ zageszczajac go co 30 cm. Nawierzchnie terenu
po zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przy skrzyzowaniach z innymi kablami i rurociggami kable uktadaé w rurach ochronnych DVK &

110 mm. AROT. Przy przejsciu pod wjazdami na dziatki kable uktadaé w rurach SRS @110 mm
AROT.

5.2 Dodatkowa ochrona od porazen elektrycznych

Obudowa ztgcza kablowego wykonana jest z tworzywa sztucznego (termoutwardzalnego)
w Il klasie ochrony i nie wymaga dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Przewiduje sie
natomiast uziemienie robocze przewodu PEN. Uziemienie wykonaé z ptaskownika
ocynkowanego FeZn 30x4 mm utozonego réwnolegle do projektowanego kabla.

Rezystancja uziomu roboczego R<5Q

5.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia bezawaryjnego dziatania urzadzen elektrycznych zalecane jest
zainstalowanie w szafce zasilajgco-sterowniczej uktadu ochronnikéw przepigeciowych klasy B+C.

5.4 Uwagi realizacyjne
- catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami PBUE

oraz wymaganiami eksploatacyjnymi PGE Dystrybucja S.A.

CDM Smith Sp. z o.0. rewizja 00 s Strona 5



- kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete;
- przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami ZUD;

- po zakonczeniu robét kabel nalezy zainwentaryzowaé powykonawczo

- poprawnos¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ za pomoca pomiaréw i sporzadzi¢
protokoty pomiarowe

6 Zestawienie podstawowych materiatow

STAR SKI
WARSZAW .
W, 7 siedzib® .

Orarowie Ma7oee A
- C

- _‘O
OSTWO I ODNIEGO

EGO

Projekt sieci kanalizacji sanitamej z przepompowniami oraz z przykanalikami

w miejscowosci Truskaw w gminie Izabelin

1. Kabel YAKXS 4 x 25 mm?2 -135m
2. Ztacze ZK-1 prod. INMAR-PLAST -1 szt
3. Skrzynka licznikowa prod. INMAR-PLAST - 1 szt
4. Ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4 mm -130m
5. Kabel YKY 5 x 10 mm2 (w.l.z.) -5m

6. Rura przepustowa Arot SRS&J110 -26m
7. Rura przepustowa Arot DVKZJ110 -16m
8. Rura przepustowa Arot BE(J75 -3m

9. Skrzynka sterownicza dla pompy $ciekowej - 1 kpl
10. Roztgczniki bezpiecznikowy 3-bieg. - 1szt
11. Ogranicznik przepie¢ BOP 0,66/5 - 1 kpl

CDM Smith Sp. z o.0.

rewizja 00

Strona 6



Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami oraz z przykanalikami

w migjscowos$ci Truskaw w gminie Izabelin

PROJEKTANT

Andrzej POPEK

Uprawnienia do projektowania: St-348/78

Przynalezno$¢ do Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

numer ewidencyjny MAZ/IE/5824/01

_ STAROSTWO POWIATU

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
SPRAWDZAIJACY 2 siedzibg

W Ozarowie Marawisckim

Mariusz PAZURA
Uprawnienia do projektowania: MAZ/0413/PWOE/07
Przynalezno$é do Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa

numer ewidencyjny MAZ/IE/0274/08

Warszawa, kwiecienn 2013r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze ,Projekt przytaczenia do sieci elektroenergetycznej pompowni
kanalizacyjnej PT3.1 w gminie lzabelin” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant mgr ing, Andrzej Pq
upr. bud. nr St-348/78—_2 -
MOIIB nr MAZ/TE/5824/01 ¢
Sprawdzajgcy mgr inz. Mariusz Pazura
upr. bud. nr

CDM Smith Sp. z o.o. rewizja 00 Strona 7
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PGE Dystrybucja S.A.

/PE, E\ ziat Warszawa

Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkéw, ul. Waryriskiego 4/6
tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re01.ow@pgedystrybucja.pl

Pruszkéw, dn. 18-10-2016r.

L.dz. RP 10357/6594/MG/2016
Gmina lzabelin

ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

Dot: warunkdéw zasilania przepompowni $ciekéw PT 3.1 w miejscowosci Truskaw przy ul. Pétnocnej
gm. lzabelin.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13-10-2016 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon
Pruszkdw uprzejmie informuje, ze przedtuza sie termin waznosci warunkéw przytaczenia
WR/1844/1/08 do dnia 18-05-2018 r.

Pozostate techniczne warunki przytaczenia WR/1844/1/08 nie ulegajg zmianie i s3 wazne
tacznie z umowg UM/1883/1/08 oraz aneksem do w/w umowy.
Projekt aneksu( 2egz.) - czytelnie podpisany - winien by¢ doreczony do Rejonu
Energetycznego Pruszkéw w ciggu 30 dni od daty jego otrzymania przez Wnioskodawce.
Ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Pruszkéw pismo przygotowata:
Marta Gtodek tel.: (22) 738-24-97.
ystrybucja S.A,

pr 57 Warsy,
- -nif Viarszava
Reton F.)‘c:gcﬁ/:zny Prus

zkow

Dyrekior

/
Miojdizch Wojtkowski

//

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Zalgegnik nr 1 Pruszkéw dn. 2008-07-02

ZEW-T DYSTRYBUCJASP.z0.0.
REJON ENERGETYCZNY PRUSZKOW
05-800 Pruszkéw, ul. Waryriskiego 4/6

tel. (022) 7382320 . . STAROSTWO POWIATU
fax. (022) 7382451 Gmina Izabelin WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
3-go Maja 42 z siedzibg
05-080 Izabelin w Ozarowie Mazowieckim

nr kontrahenta: JO1HG69 grupa przylqcz. V

WARUNKI PRZYLACZENIA DO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WR/1844/1/08
DLA: przepompownia sciekéw PT 3.1Truskaw ul. POENOCNA gmina: Izabelin

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 2008-06-18 ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. wyraza zgodg na przylaczenie mocy 2 kW przy wspétczynniku

mocy tg ¢ = 0,4 .
1. Podlaczenie instalacji moze nastapi¢ po zrealizowaniu nizej podanych warunkéw:

1.1, Istniejqcq stacje transformaotorwq TRUSKAW 2 [0513] priebudowaé na stacje transformatorowq STSRp 20/400 z transformatorem
wg. obliczen zlokalizowanq zgodnie z planem zagospodarowania. -

1.2. Powiazaniu stacji wedlug punktu 1.1 z siecig 15 kV: linia napowietrzna 3 x AAsXSnu 1 x 50 mm?2 jako odgalgzienie od istn. linii
gléwnej wychodzqcej z RPZ BABICE kierunek HORNOWEK; linie prowadzié po wspdinej trasie proj. liniq napowietrzng nn.

1.3.  Wybudowaniu linii nn: linia napowietrzna AsXSn 4x70 mm?2 jako odgalezienie od istn. w ul. 3-go Maja; linie napowietrzne niskiego
napiecia pomiedzy stacjami Truskaw 1, Truskaw 2 i Truskaw 3 nalely polqczyé; podzialy sieci wykonad za pomocq roztqcznikéw
bezpiecznikowych..

1.4. Wykonaniu przylacza: kablowe przewodem YAKXS 4x25mm’ . Miejsce dotaczenia WLZ do przytacza uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym przed rozpoczgciem budowy budynku.

1.5. Wykonaniu instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6Zniejszymi
zmianami.

1.6. Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego zlokalizowanego w: szafka pomsiarowa nad qczem
kablowym wolnostojgcym.

1.7. Zainstalowaniu uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej I-strefowy

2. Miejsce przytaczenia: stup linii nn

3. Miejscem dostarczania energii beda: zaciski prqdowe priylqcza na roztqczniku bezpiecznikowyn: zainstalowanym na stupie linii nn od strony
odbiorcy

4. Lokalizacja, rodzaj i wielko$¢ zabezpieczenia gtéwnego: topikowe 20 A proj. zlgcze kablowe wolnostojqce; zabezpieczenie w ztaczu
pomiarowym: nadmiarowo-prqdowe 10 A w obudowie do plombowania.

5. Wymagania i informacje dotyczace dostosowania instalacji do wspélpracy z siecia:

5.1. Wynikajace z instrukeji ruchu i eksploatacji [nie dotyczy odbiorcédw zaliczonych do V grupy]

5.2. Systemy sterowania dyspozytorsklego n/d

5.3. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi — przcw1dzxeé aparatur¢ uniemozliwiajaca przeniesienie zakidcen powstatych w
urzadzeniach odbiorczych na sie€ zasilajaca.

5.4. Dodatkowe wyposazenie urzadzen i instalacji odbiorcy — przy stosowaniu urzqdzen elektronicznych stosowad filtry
przeciwzakidceniowe,

5.5. Prad zwarcia wielofazowego — n/d

5.6. Czas trwania zwarcia - Isek

5.7. Pojemno$ciowy prad zwarcia doziemnego (resztkowy) — 15A.

5.8. W razie potneby instalacj¢ przystosowac¢ do przerw wynikajacych z dziatania automatyki sieciowe;.

5.9. Siet nn pracuje w systemie: TN-C

6. Przydzielona moc nie moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez zgody ZEWT Dystrybuc_;a Sp. z 0.0. w innych celach niz podane we wniosku.
7. Niniejsze warunki przylaczeniowe sg wazne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunkéw w okresie ich waznosci.

Whioskodawca wystapi na pismie do ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.0. o ustalenie nowych.

8. Dopuszczalny poziom zmiennogci parametréw technicznych energii elektrycznej - zgodnie z § 38 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia

04.05.2007 r w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007r.).

9. Informacje i ustalenia dodatkowe:

9.1. W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania Panstwa dziatki ( w tym réwniez wynikajacego ze zmiany przeznaczenia
terenu ) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbgdnej przebudowy tych urzadzen po
uprzednim uzyskaniu z ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. warunkéw przebudowy.

9.2. Wnioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnien projekt techniczny instalacji wewngtrznych wraz z wykazem
obiektow, lokali i mocy dla nich przydzielonej wedtug w/w dokumentacji - nie dotyczy

9.3. Dodatkowe wymagania: projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkéw/stacja transformatorowa/

9.4. projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkéw/priylqcze kablowe/

9.5. wpoblitu przepompowni zainstalowaé zlqcze kablowe wolnostojqce

9.6. zasilanie wykonaé wiz-em YKY 5x10 mm2 z proj. lqcza kablowego wolnostojacego

10. Realizacja mwestyc_u zwiazanych z podiaczaniem instalacji Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o
przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, ktérej projekt zataczony bedzie do niniejszych warunkéw. Wymieniony projekt stanowié bedzie
przedmiot negocjacji Stron w przypadku zgloszenia przez Wnioskodawcg uwag do tego projektu. Propozycja umowy o przylgczenie
jest wazna przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawcg.

Niniejsze techniczne warunki przylaczenia wydano na zasadach i trybie okre$lonym w Ustawie "Prawo Energetyczne" z dnia 10.04.1997r.
(Dz.U. Nr 54 z dn. 04.06.1997r. poz. 348), zpbiniejszymi zmianami oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Z upowaznienia DYREKTORA
REJONU ENERGETYGZNEGO, PRUSZKOW

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WR/1844/1/08 z dnia 2008-07-02
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STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibg
URZAD GMINY IZABELIN w Ozarowie Mazowieckim
KANCELARIA

Pruszkéw, dn. 18 lutego 2013 r. ;vm 6. 02. 2013

PGE Dystrybucja SA

Oddziat Warszawa

Rejon Energetyczny Pruszkow

05-800 Pruszkéw, ul. Waryiiskiego 4/6
tel. 22 738 23 20, fax 22 738 24 51

Gmina lzabelin
ul. 3-go Maja 42
05-080 Izabelin

L. Dz. RP 982/789/MG/2013 i S

Zalacznik nr do umowy UM/1883/1/08

Dot: zasilania przepompowni $ciekéw PT 3.1 w_miejscowosci Truskaw przy ul. Poéinocnej
gmina lzabelin.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-02-2013 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Pruszkéw
uprzejmie informuje, ze w warunkach przylaczenia WR/1844/1/08 ulegajg zmianie punkty: 1.1; 1.2; 1.3, 3; 4 i 9.6,
ktére otrzymujg nastepujgce brzmienie:

1.1 Dostosowaniu stacji transformatorowej TRUSKAW 2 [0513] do zwigkszonego obcigzenia: n/d
1.2 Powigzaniu stacji wediug punktu 1.1 z siecig 15 kV: n/d
13 Wybudowaniu linii nn: n/d.

3 Miejsce dostarczania energii beda: zaciski pradowe przewodéw przylacza na odej$ciu od linii
zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy

4 Lokalizacja, rodzaj i wielkoé¢ zabezpieczenia giéwnego: topikowe 16 A proj. ziacze kablowe
wolnostojace; zabezpieczenie w zlaczu pomiarowym: nadmiarowo-pragdowe (przedlicznikowe) 6 A w
obudowie do plombowania.

9.6 spos6b oznaczenia kabla Wnioskodawcy ustalié w Wydziale Przylaczania i Rozwoju RE Pruszkow

Jednocze$nie anuluje sie punkt 9.3 w warunkach przyiaczenia j.w.

Pozostale warunki przylaczenia WR/1844/1/08 nie ulegajg zmianie i sg wazne fgcznie z umowg
przylaczeniowg UM/1883/1/08 oraz aneksem do w/w umowy.

Projekt aneksu (2 egz.) — czytelnie podpisany- winien by¢ dorgczony do Rejonu Energetycznego
Pruszkéw w ciggu 30 dni od daty jego otrzymania przez Whnioskodawce.

klo PGE Dystr/fy }-WE-A-
RP Oddzizt

Rejon Energ

PGE Dystrybucja S.AWoj Woijtkowski
j7in! Warszevia
~cvemny Fioszkow

Alkial Mot Sicciowego

o Mererinik
Kazimierz viazur
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z sledziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP:
946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony. www.pgedystrybucja.pl



STAROSTWO POWIATU

— WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGG WPUIVIY
' z siedzibg '
w Ozarowie Mazowieckim
Nr kontrahenta JOITH G2
- UMOWA Nr UM/1883/1/08 Referat Opdlny
o przytaczenie do siec] dystrybucyjnej Re 1 esir uindéw i p orozumics
W dniu 2008-07-02 w Pruszkowie, pomit;dzy Ganina Izabelin, Nr........ »‘3
majacym siedzibe w 05-080 Izabelin, przy ulicy 3-go Maja 42,
Nr ldentyfikacji Podatkowe} 118-1’76—23‘_‘39, REB/KRS , ZASTEPCA WO JTA
reprezentowanym przez: ; )
--------- n.nun..q”..---.....,......-...u.u.nunu-.-..'..-........nn..-..u-.n--n-‘-jansawa ;

zwang w dalszej treei umowy ,, Wnioskodawey”, * _ .
a ZEW-T Dystrybucja Spétka z ograniczons, odpowiedzialnodeig z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy 04-470), przy

ul. Marsa 95, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawic,
XU Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000269854, NIP 7010049224, REGON

140805330, kapitat zaktadowy wynosi 2.251.437.500 2k, reprezentowany, przez:
1. Jana Paczuskiego - Dyrcktora Rejonu Energetycznego Pruszkdw,
2. Stawomira Syte - Kierownlka Sekcji Dokumentacji, _

zwang w dalszej tresci umowy ,,ZEW-T Dyfstrybucja Sp. z 0.0.”, zostate sporzadzona umows o tredci nastepujgcc;:

_ : 81, :
I. ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. zobowiazuje sig do przylaczenia instalacji Wnioskodawcy o'mocy przytaczeniowc;
2 kW, do zasilania obiektu przepompownia $ciekéw PT 3.1, potozonego w miejscowosci Truskaw ul, POLNOCNA,
Jezeli zostung speione warunki przylaczenia okrelone w zatyczniku nr 1 do umowy,
2, ZEW.T Dystrybucja Sp. z 0.0. rozpocznie procedure zwigzany z rcalizacjq przytaczenis w terminie 14 dn po
wykonuniu przez Wnioskodawcg obowigzkéw wymienionych w § 3 ust 2 kit, g), d), ¢) i wnicsienin oplaty za
przylaczenie okreslonej w § 5 umowy.’ : ' { ‘

§ 2,

L, ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0, zobowigzuje sig do reali
" 7edah okrelonych w punktach 1.1; 1.2 13; 9.3 wydanych | zaakoeptowsnyoh warurkw przylgezenia, stanowiacych

zatgoznik or 1 do niniejszej umowy w zakresie okredlonym w § 4.,

ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0, powiadomi Waioskodawee o planowanych terminach prac z wyprzedzeniem

umozliwiajacym Wnioskodawcey przystosowanie nicruchomof$ci, urzadzef, instalacji lub sieci do przeprowadzenia tych

prac. ; g

- § 31 H . ~.

I. Wnioskodawca zrealizuje wlasnym kosztem | staraniem zadenia okredlone w putiktach 1.5 1.6; 9.4; 9.5; 9.6
posiadanych warunkéw przylaczenis. Praygotowanie instalacji do potaczenia z przylaczem strony uzgodniy w trybic
koordynacji (§ 8 umowy). . . .

2. Ponadto strony ustality wspélnie, iz do obowigzkéw Wnioskodawey nalezy:

a) nieodplyine umozliwienie ZEW-T Dystrybucju Sp. z o.0. budowy Jub rozbudowy sieci niezbgdncj do realizaoji
przylaczenia w obrebie swojej niepuchomogci, ‘ ;

b) nieodplatne udosigpnienie ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. pornieszczenia lab miejsca na zuinatalowanie widtadow
pomiarowo — rozliczeniowych 1 sterujacych, oraz nicodplatne zapewmicnic dostepir do wrzadzes w kezdym czasic
dla wykonywanis czynnosci eksploatacyjrych iub usuniecia awarii w sieci, # lakze polrywanie imnych kosztow
zwigzanych z utrzymaniem tych pomieszczed lb miejse i zainstalowanych urzadze,

©) uczestniczenie w probach i odbioruch, o kidrych mowa w § 4, ; ‘

d) terminowe regulowanic naleznosci finansowych wynikajgcych z niniejszej umowy, )

c) dostarczenie do ZEW-T Dys:trybucja Sp. z ¢.0. przwomocnego pozwolenla na budowe oblektu

wymicnienego w § 1 ust. 1 umowy, lub janego dokumenta wymagknego ustawg Prawo budowlane,

O wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego obiektu bedacego przodmiotem niniejszej umowy Wnioskodawca

zobowigzuje si¢ powiadomié niezwlocznie ZEW-T Dystrybucia Sp. z 0.0.

: ' § 4.
Zakres zadar vealizowanych przez ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0., 0 ktérych mowa w § 2 ust. 1 obsjmuje;
= uzyskanie warunkéw zagospodarowania i pozwolenia na budowe sieci i przylacza Jub innego dokumentu
wymaganego ustaws, Prawo budowlane, - :
- opracowanie dokumentacii technicznej,
- opracowanic dokumentasji prawnej,

ZHM 1T i TUAAATE ) TR0 -
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zacji preylaczenis instalacji Widoskodawey poprzez wykonanie.
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- 268.08 4 + 22 % VAT, w terminie 14 dni od podpisenia niniejszcj wno
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. zakup materiatow i aparalury, :
realizagjc robot bud owlano-montizowych,
wykonanic pomiarow i odbioréw technicznych,
regulowanie natermosci wynikajacych z roszczen o
prac pt7y realizacji ipwestycji. '

dszkodowawezych 0sGb wzocich, zwigzanych z prowadzeniem

: § 5.
Wrioskodawea zobowigzany jest do zaplaty na rzecz ZEV
wysokodé ustalona zostaje ne podstawie stawek oplat za przytaczenic do sieci,
obowigzujacej Taryly dla epergii elektryoznej ZEW-T Dystrybucja Sp.z 0.0
Optata za przytyczenie netto wynosi 268.08 zt (slownic dwieicie szesédziesiqr 0si
Wymieniona wyzej oplatg za przyltaczenie o
e dla przytaczy napowjoctrziiych lub kablowych,
Op= Sp * Pp= 268.08 2t
e dla proylaczy napowictrznych lub
Op=Sn*Ppi S.*T.=
pdzie poszezegolne symbole oZnaczZaj;
O, - optata za przyfaczenie [71],

b, - moc przylaczeniowa [}cW 1,

1. - dhugoéc praylacza powyzej 200 mb [m],
8, stawka jednostkowa netto  dla przylacza mapowie

/- Dystrybucja Sp. Z 0.0, oplaty za przylaczenie, kiorej
okreflonych w pkt 7.5, 7.12

em zlotych i osiem groszy zh).

bliczono wedhug wzon: _
gdy dlugos¢ przylacza jost Jardtsza lub réwna 200 mb:

kablowych, gdy dtugo&¢ przylacza przekracza 200 mb:

trznego 104,87 zWkW dla IV grupy
przytaczeniowsj, ! :

8, — stawica jednostkowa netto dla przytyeza nupowietrznego 107,03 zt/kW dla V grupy przylgczeniowe],
8, slawka jednostkowa netto dla przytacza kablowego 131,89 zi/kW dla IV grupy preyiaczeniowe),

S — stawka jednostkowa netto dla przylgcza kablowego 134,04 zi/kW dla i grupy' przylaczeniowe),

S, — stawka jednostkows n;cno 36,7?6 m.

Wiioskodawca zobowiqzuje si¢ do wnigsienia optaty za przylaczenie, okreslonej w ust, 2 jednorazowo, W wysokasdci

wy. Kwote do zaplaty wynikajucq z opfaty za

pn.ychienic pomniejsza si¢ o dokopang przedplate w wysokosci 120.00 zt +22 % VAT,

Do zapiaty pozestalo 180.66 zt (slownde: sto vsiemdziestqt 66/100).
Kwole oplaty za praytczenic olaretlona w § 5 ust. 2 powigkszono o po
¢ zapisem art. 41 ust. 1 w zwigzku z art. 5 ust, 1 wlawy 2 doia 11 marca
(7. U. Nr 54, poz, 535 z péiniejszymmi 7inianami).
Ostateezne rozliczenie 7 Whioskodawcg nastapi po wykonaniu robot — przed odbiorem technicznym.

Whioskodawca zaplaci naleznodei wybikajgce z oplaty za przylaczenie przelewem na konfo bankowe ZEW-T
Dystrybucja Sp. z @.o. Bapk Polska Kasa Opieki S.A. X Oddziat w Warszuwie © lumerze
12124010951 111001013610912, Jub w innej formic platno$ci wybranej przez,\R‘nioskud:iwc@."—"--- e
W przypadku opdZnienia w zaptucie oplaty za przylaczenie przekraczajacego okres 30 dvi umowa maZe olec

rozwiazanid,

datek VAT w wysokodei 22 %, zgo&nie.
2004 r, o podatcu od towaréw i ustug

§ 6.

Strony ustalajg lermin przylgczenia do;dniu - 2010-03-02.

I'ermit preytaozenia moke ulec:
a2) przedhuzeniu w przypadk
ust. 3, 4, o czus irwania skutkow tych zdarzen,
b) prrediuzeniu w prrypadku zaisinienis picprzewidzi
stron, 0 czas trwania skutléw tych zdarzen,
¢) skréeeniu — z inicjatywy Waioskodawey — o il
przyspieszenia wykonania robot. , .
Jmiana terming o jakim mowa W ust. 1 nic stanowi zmiany umowy, jednakze stromy zobowiazanc £3 do plscmpego
powiadamianiz sig 0 potrzebic lub mozliwogci zimiany, w ramach koordynacji prac okredlong] w § 8 umowy.
W przypadku wystypieuia sily wyzszej — rozumjane] jako ~darzenie niczawinione i niezalezne od woli stron — strony
uzgodniy zmiang termipu przytyczenia w ramach koordynacji prac (¢ 8 umowy). :

u opdznicnia si¢ Wnioskodawey 7 wykonanicm obowidzkow okredlonych w§3iw § 5
anych zdarzell niezalezoych od woli i starennoéci kazdej ze

e zaistnieje mozliwodé ze strony ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0.

§7.
Waioskodawea zalicza sie do 'V grupy przylaczeniowe;.
Strony zgodnje ustalajg micisce dostarczania cnerghi elckirycznej
bezpiecznikowym zsinstalotwanym na stuple linil nn.
Misejsce dostarczanis  epergii slektryczne — stanowi
elektrospergetyezne) ZEW-T Dystrybucia Sp. z 0.0. 1 instalacji W nioskodawcy.

zaciskl pradowe przylacza na roztgczniku

jednoczeéniz  migjsce rozgranicsenia  wiasnodel  sisci

wmowd rF UN/1883/1/08 =z i 2008-07-02
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4. Uktad pomiarowy bedzie zainstalowany szafka pomisrows nad zigezem kablowym yolnostejgcym.

: § 8.
1. Koordynacja prac oraz kontrola dotzymania wymagah okreSlonych w warunksch przylaczenia nastgpowaé bedzis
poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty wgmn_aczonych przedstuwioieli SirOM W mitjscu przez mich ustalonym.

Przedstawiciclami stron upowaznionymi do wymiany danych i informacii w trakoie reelizacji ninicjszej umowy oraz

podejmowania ustalen koordynacyjnych xa:

[ 8]

Ze strony Wnioskodawcy Ze strony ZEW-T Dystrybucje Sp. Z 0.0,

Oddzial Inwestycfi
or tel. ar tel, 738-23-79 . e
STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedziba

bw czesciowych W ramach Koordynacji.

yeh instalacji 2010-03-02. w Ozarowie Mazowieckim

Temniny przeprowadzania pormiardw, préb_‘ i-odbior
Termin ostatecznego odbioru przyiacza i przylaczan

o

B ;

1.  Wnioskodawca deklaryje wole zawarcia umowy sprzedazy 1 UmMOWY o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowy

kompleksowej W clagt 14 dni 0d dnia ostatecznego odbioru przytacza. W tym czasic Wnioskodawea zobowigzany jest
doprowadzié instalacje elektryczng do mozliwoéci zalaczenia oraz dostarczy¢ stosowne dokumenty.

Whaioskodawea zobowiazany jest zawindomié ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. 0 zawarcin umowy sprzedazy.

W przypadku pic zawarcis Umowy sprzedazy lub umowy xompleksowej w termipic okreslonym w ust. 1 lub nie

powiadomieniu o tym ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0, ninicjsza umowa moze nlec rozwiazaniu. Dokonane prsez

Whrioskodawee oplaty wehodza w koszty inwestycji i nie pocﬁegajgzwrotowi
3. Whioskodawca okresla planowang ilog¢ pobierangj cnergil elcktrycznej w wysokodei ... L ssmas e kWh roczuie.
4. Zimiana warunkéw, o kiérych mowa w ust, 3 dokonana przez Wnioskodawee bez uzgodnienia z ZEW-T Dystrybucja

Sp. z ©0.0. moZe rodzié odpowiedzialnosc odszkodowawczg. Do zmiany warugkéw, § 14 umowy, stosuje Si¢

odpowiednio.

o

‘ : § 10.

Kuzda e sfOn ma Prewo odstapicnia-o&umcfwy‘z-naatqpuja;cymi zastriezemsmi: 7 :

1. ZEW.-T Dystrybucja Sp. z 0.0. przystuguje prawo odstapienia jedynie W przypadke zaistnienia okolicznofci
uniemozliwiajacych realizacje inwestycji z przyezyn odet piezaleznych oraz w preypadku utraly prez Wriogkodaweg
tytuty prawnego do nierachomosci. W przypadku, gdy odstypienie od vmowy pIzez ZEW-T Dyslrybucja Sp. z 0.0,
Zwiazane jost 7z utratg przcz Whnioskodawce tytatu prawnego do nierachomosci lub rezygnacjs przez Whnioskodaweg z
projektowunego przytacza, ZEW-T Dystrybucja Sp, Z 0.0. zobowigzuje si¢ do zwrotu wptacone] przez Wnioskodawrce
kwoty opfaly za przyliczenie, po potrgceni uzasadnionych i poniesionych nuktadéw ne realizacje niniejszego

przytacze.
P1zy odstapieniu przez
Sp. z 0.0. m& PrAWO obcigzy

oplaty nie 54 Zwracne & ZEW-T Dystrybucja

Waioskodawee od ninigjszej umowy poiesione v
ponjesionych koszlow ipwestycil.

¢ Waioskodawce rbwnowartodcig faktyczme

o

§11.

czesé ninicjszej wmowy i stanowig podstawe okreSlenia wzajemnych praw

Waranki przytaczenia stanowiq -intczgralnzg:

i obowiaziéw wynikajacych Z umowy. :

- § 12. _ . : i :

1. ZBW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. zap&aci,\&’nioskodawcy kare umowng, z8 niedotrzymunie te_m'imu rca}lZéijl Qrzy%q;czema

okredionego w § 6 ust 1w wysokodei 0,1 % wartoéci oplaty z2 przyfaczeonie z8 hu.dy dzief zwioki, nic wigec] _jcdna.k

niz wysoko$é opiaty za przsiaczenie, chybd Zc niedotrzymanic fermit nestgpito z przyczyn lozacych po swome
Waioskodawey lub Zaisticnis okolicznosel wynikajacych-z § 6 ust. 2 1it. b).

2. Wnioskadawca zaptaci kar¢ umowng w wysakosci okreglonej w ust. 1 W przypadiu,

realizacji przykaczenia nastapi z przyczyn lezacych po stromie W_ninskodaw'cy.
3. Kazdej ze stron przysiugujc prawo dpchodzcnia odszkodowania w c2gScl prze
‘gytuacji okreflonej w § 10 umowy.

gdy niedotrzymarie termimu
kraczajucej karg upowng na zagadach

ogdlnych, Powyzdze dotyczy vowniez
: § 13, .
1. W przypadkach nie umgv.ﬂowanychminiejsza_ umMows, Mmaja zastosovvlranie przepis
Prewo energetyczne oraz przepisy wykapawcze wydane na j&j pod_stawm.
9. Wszelkie spory, jakie mOga powstad w zwidza 2 realizacje tej WmMOWY, §UOT
wiasciwy dla siedziby 7EW-T Dysirybucja Sp- 2 0.0-

v usiawy kodeks cywilny, ustawy

¥ poddaja‘ rozsirzyguiscia przes sad

umowa nr UM/1 883/1/08 z dnic 2008-07-02
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STAKUS 'WO POWIATU

112 VARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z siedzibg
w D7arowie Mazowieckim
Nr kontrahenta JO1H69

ANEKS NR R1/1/1795/2008 DO UMOWY Nr UM/1883/1/08
2013 -"- 14 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
W dniu ............... r. w Pruszkowie pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-
340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Warszawa z siedzibg w Warszawie, adres: 04-470 Warszawa, ul. Marsa
95, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z
snedmbq w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON:
060552840 z kapitatem zakiadowym 9 730 742 890 zt w peini opfacony, reprezentowana przez:
1. Wojtkowski Wojciech - p.o. Dyrektora Rejonu Energetycznego Pruszkéw
2. Mazur Kazimierz - p.o. Kierownik Wydziatu Majatku Sieciowego
zwang w dalszej tresci aneksu ,PGE Dystrybucja S.A.”
adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkéw, 05-800
Pruszkéw ul. Waryﬁsklego 4/6

Gmma Izabelin, miejscowos¢ Izabelin, 3-go Maja 42, kod pocztowy 05-080, poczta Izabelin, NIP 118-176-23-39 ,
(L T —— B RUS(C 0] R —

reprezentowanym(-a) w niniejszym aneksie przez WOyt
A G mnsvssunssnmersassmassss e s onesn NS R S SRR SRS SRR S R TSR SRS SV SO S SR TR SRR S S S F RS EeS asS et ;
D o R R S S S I T O A R VILOIG . Malarowsk - ,

zwanym dalej ,Podmiotem Przylaczanym”
adres do KOreSPONAENE]H: «ousssmssossissnsssiosisaimossnsimynssyssnissesssssnssuss 5iinsensssssss so845805v EEETHSEH S ERELTHRTS FEH SRS FOAATRE RS SR EIE N
zostat zawarty aneks o nastepujacej tresci:

§1

Zmienia sie tre§¢ umowy powotlanej na wstepie w ten sposaéb, ze:

@ PGE Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze w wyniku potgczenia Spoltek zajmujgcych sie dystrybucjg energii
elektrycznej, przeprowadzonej zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spétek handlowych, z dniem 31.08.2010r.
wstgpita, na zasadzie sukcesji uniwersalnej, we wszystkie prawa i obowigzki Spélek przejmowanych.
Z dniem tym wykre$lone zostaly z rejestru przedsiebiorcow Spotki przejete. W zwigzku z powyzszym, strong
wszelkich uméw zawartych przez PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0. z dniem polgczenia stata sig
spotka PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie. Tym samym, uzyte w umowie sformulowania
,PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0." zastepuje sie sformulowaniami ,PGE Dystrybucja S.A."

® zmienia sie zapis § 2 ust. 1 umowy, ktéry w nowej wersji przyjmuje nastepujace brzmienie:
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do realizacji przylaczenia instalacji Wnioskodawcy poprzez wykonanie
zadan okreslonych w punktach: 1.7 warunkdw przytgczenia, stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy
w zakresie okreSlonym w §4.

® zmienia si¢ zapis § 6 ust. 1 umowy, ktéry w nowej wersji przyjmuje nastgpujace brzmienie:
.Strony ustalajg termin przylgczenia do dnia - 18-09-2014 r. "

® zmienia si¢ zapis § 7 ust. 2 umowy, ktéry w nowej wersji przyjmuje nastgpujace brzmienie:
.Strony zgodnie ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe przewodéw przylacza
na odejsSciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy”

® zmienia si¢ zapis § 8 ust. 2 umowy, ktéry w nowej wersji przyjmuje nastepujace brzmienie:
Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy
oraz podejmowania ustaler koordynacyjnych sa;

Ze strony Wnioskodawcy Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
R . Wojciech Wasilewicz
nrtel. #22-99-64 nr tel. 738-24-15

® zmienia si¢ zapis § 8 ust. 4 umowy, ktéry w nowej wersji przyjmuje nastepujace brzmienie:
~1ermin ostatecznego odbioru przylacza i przytaczanych instalacji 18-09-2(14 r.”

PGE pystrybucja S.A.
Oddrig! Warszawa
Rejon Ererfiptyczny Pruszkéw
Wydzia] Mpjatku Sieciswego

Aneks nr R1/1/1795/2008 z dnia 18-02-2013 do Umowy nr UM/1883/1/08
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§2
1. Pozostale postanowienia umowy pozostajg bez zmian.
2. Niniejszy aneks sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dia kazdej

ze Stron.
3. Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zalacznik:
Pismo L.dz. RP 982/789/MG/2013
Podpisy stron umowy

Podmiot Przylaczany

efigetyczny Pruszkéw
Wydzlal Majatku Sleciowego

fero

Kazimierz Mazur
013-"3- 14
GMINA IZABELIN
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
NIP 118(376 2339
)
, '
w@isﬁ:r}‘stmﬁﬁo BACHORK
’ z siedzi

w Otarowie Mamw'\eck'\m

Aneks nr R1/1/1795/2008 z dnia 18-02-2013 do Umowy nr UM/1883/1/08




STAROSTA T el ki
WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ozaréw Mazowiecki tel. (+48) 22 733 72 00
ul. Poznarska 129/133 fax..(+48) 22 733 72 01

Ozaréw Mazowiecki, 24 kwietnia 2013 r.
OD.KD.6630.363.2013.MW

OPINIA NR 363 /2013
w sprawie koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot koordynacji : kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna wraz z przykanalikami oraz
kable energetyczne NN

Dla U.G. Izabelin

Data wplywu : 2013.04.10

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt.l i art. 28 ustawy z dn. 17.05.1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193 , poz. 1287 z p6z. zm. ) oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. nr 38 poz. 455 )

Zesp6t Koordynacji Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego

w. Truskaw ul. Pélnocna, ul. Bociania, ul. Zurawia, 3 Maja gm. Izabelin
dzialki ewidencyjne wedlug zalacznikéw mapowych ( 3szt.)

Uwagi i zalecenia:

1. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren od Z.D.P. w Ozarowie
Maz . ul. Poznanska 300 na warunkach Dec. .

2. Wejscie w teren uzgodni¢ z wladcicielami dzialek.

3. Projekt pod wzgledem technicznym uzgodnié w G.P.W. i K. ,,Mokre Laki,, Sp.z o.0.,

w. Truskaw , ul. Mokre Egki 8 ; 05-080 Izabelin.

4. Kable energetyczne krzyzujgce sig z przewodami gazowymi ukladaé w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501 .

5. W miejscu skrzyzowan z siecig gazow3 i w jej pobliZzu prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
nadzorem O/Zaklad Gazowniczy Warszawa ; 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

6. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 . Prace

ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem R.E. Pruszkéw /tel. 738-23-20

w. 2341 lub 738-23-41/. Na kable nalozy¢ przepusty dwudzielne .

Pod istniejgcy linig energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznoS$ci.

W miejscach zblizen do slupéw energetycznych roboty ziemne wykonywac¢ recznie bez naruszania ich

posadowienia .

9. W miejscach skrzyzowaii i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem T.P. S.A. Techniczna Obsluga Klienta, Wydzial Utrzymania
Sieci ; 03-737 Warszawa , ul. Brzeska 24.

10. W miejscach zblizen do slupéw telefonicznych prace wykonywac¢ recznie bez naruszania ich
posadowienia.

11. W zasiggu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywa¢ bez uszkadzania ich korzeni i pni.

12. Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac¢ re¢cznie bez naruszania ich
posadowienia . W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomié
Geodete Powiatowego poprzez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,
ul. Poznanska 133, 05-850 Ozaréw Maz .

e

3 zal. w 2 egz.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania niniejszej opinii , z zastrzezeniem §13 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.2001.04.02 , w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zup. S

mer inz. Mc
Przewodniczycy Zesgptu Reordynacy
Dokumientacj Projektowe) 1
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STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEG(
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STAROSTA WARSZAWSK! ZACH
OSRODEK DOKUMEN

zezwolenia, © ktbrym mowa 86'716317 5ustsvry
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il Archiwizacii
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Udostedgiay @ Danych

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
terenu potozonego przy ul. .L7¢ Ll o] —
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej
Miejscowos$¢ Truskaw
Jednostka ewidencyjna | identyfikator 143202_2
nazwa Izabelin
Obreb ewidencyjny identyfikator 143202_2.0025
nazwa Truskaw
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu prostokatnych ptaskich | PL-2000
wagdirzedryeh wysokosci Kronsztadt 2006
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem | kolorem zielonym
aktualizaciji
Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach wykonano bez
gruntowych majgcych wplyw na ustalenia
zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w obciagzen
granicach projektowanej inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, | brak

ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntéw i budynkdéw

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzeri podziemnych, ktére nie byty zgloszone do
inwentaryzacji

L I Nrupn. 19788

u G E OH B E IE‘ bl
UStUGI GEODEZYJNE
Marcin Bambit
ul. J. Diugosza 8 m.14, 01-174 Warszawa
tel. (022) 632 12 66, kom. 0-501 077 455

. NIP; 627-218-22-12
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W Z!AL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY ' STAROSTWO POWIATU
St-3%43 /‘78 . 5 "WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
. z siedzibg
w Ozarowie Mazowieckim

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
' do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w hudownictwie. )
. . pazdziernika®

No podsiawie ort: 18 wust. 5 i ort. 57 ust. 3. ustawy z dnia 24
1974 r. — Prawo budowlane (Dz U. Nr 38, pozycjo 229) oraz.§ ..
= ust.l pkt 1, § 4 ust.2, £ 7, 5 12 ust.l pkt 4 1it.d '

rozporéqdzeniq Ministra  Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z. dnia
prawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

20 lutego 1975 r. w s
(Dz. U. Nr 8, poz. 46). .

v
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se Ob. ANDRZEJ JOZEF P O P ¥ K 5. Antoniego

urodzony(a) dnia ... 15.
po@-ioHo przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkciji

pr.ojekitanta
w spe_cjolnos’ci___ instalacy Jno-inzyniéryijnej w zakresie ;nstal&cgl
€ktrycznych: ' : o : ,

1/ do sporzedzan rojektdéw instalacji elektrycznych,
2/ w budownictwxie osdb fizycznych - do kierowania, padzorosania
1 kontroclowaniz budewy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
% instalacji oraz ocenizpia i ba-
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MAZOWIECKA
L OKREGOWA
>l Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WS
=7

Pan ANDRZEJ POPEK

miejsce zamieszkania:
LISIA 255
05-270 MARKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

w Ozarowie Mazowieckim

Warszawa, 19 grudnia 2012

Zaswiadczenie

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/5824/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

z siedzibg

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 30 czerwca 2013 r.

MAZOW
INZYN




MAZOWIECKAS

& 0kRzGO STAROSTWO POWIATU
N1 oz 8 : WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
S INZYNIEROW T | . z siedzibg

3 BUDGWNICTWA - TN AT woe - wOzarowie Mazowieckim

5. grudnia ‘-000 . 0 samorzadach zawodowych

Napods’rawmartllust 1iart. 74ust 1pkt7 ustawyzdma
',;r‘Nrapoz 4’? zpbéin. zm.), art. 12ust. 1 - -

-+ architektéw, mZyrueréw budownictwa oraz urbamstow (‘Dz U.z
’ pktl-S ust. 3,7art. 13'ust. 1, 3 i 4, art.'14 ust. katSustawyz' :
Jedn_ Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm) oraz § 1t
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r."
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578) Okrggowa Komisja
Inzymcréw Bixdown ] i

W zwiazky z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony,- i
admxmstmcyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

techmcznych w budownictwie stanow1 WplS do centralnego reJe
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej iz
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do. Krajowej Komi
) Budowmctwa w WaxszaWJe 2a posrcdmctwem Okre;oowe

/' mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss. - i




- Szezeglowy zakres nprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

W specjalnoécf instalacyjnej w zakiresie sieci, instalacji i urzadzei
elekfrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie c'ﬁ)jktym wy%ej wymicniong specjalnosdciy, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ kicrowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 1S rozporzadzenia.Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowiq podstawe do: :
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnodci. .

IIL. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w
budownictwvie, niniejsze uprawnicuia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym takim jak: sicci, instalacje i urzadzenia eclektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

Otrzymujg; )

1. Pan Mariusz Pazura w Qzarowie
08-420 Zwola 84 A

2, Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

3.2/a



MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan MARIUSZ PAZURA

miejsce zamieszkania:
ZWOLA 84 A
08-420 MIASTKOW KOSCIELNY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0274/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 kwietnia 2013 r. do dnia: 31 marca 2014 r. .
o OWIECKA OKREGOWA 128
?ﬁfi’ﬁénow BUDOWNICTWA
] L\ VODNICZACEGO

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibg
w Oviarowie Mazowieckim

00 99 00. Dziat Szkoler: tel. 22 828 34 10

tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
04 03, 22 878 04 04, fax 22

134 Warszawa,
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski:

Biuro: ul.1Sierpnia 36B, 02-

tel. 22 878 04 11, fax 22 3

868 3549

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878
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LEGENDA prOjektovilaa odpowiada jednostka
PIa.1
(O  PROJ. POMPOWNIA
PROJ. PRZEWOD ENERGETYCZNY .
PGE Bystrybucja S.A.
_ Oddzial Warszawa
D\{E;Ol‘) etyczny Pruszkow
Wydzi #ajatiu Sieciowego
; ier ik
| Kazimierz Mazor
ZK-1 — Nowopro jektowane zlgcze ‘
SZS - Szafa zasilajgco sterownicza pompy
PT3.1 — PRZEPOMPOWNIA m.Truskaw ul. Pétnocna/Bez Nazwy
UWAGA:
1. Wzdtuz trasy kablowej ukfada¢ uziemienie z pfaskownika FeZn 30x4
Rew. 00 Projekt budowlano—wykonaweczy = | .
Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
TYTUL PROJEKTU: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
z przepompowniami oraz z przykanalizakami
w miejscowosci Truskaw w gminie Izabelin
wykonawca:  CDIM CDM Smith Sp. z o. o.
Smith  ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
INWESTOR: ) ) Gmina Izabelin _
z siedziba przy ul. 3 Maja 42, 05—080 Izabelin
ADRES: m. Truskaw, ul. Pélnocna, gm. Izabelin
Pompownia kanalizacyjna PT3.1
1 NAZWA RYS. . ) L.
v Plan trasy kablowej 0,4kV i lokalizacja zlacz
A TERANZL:
; 0% ¢ ¢ = B — mm;ELEKTRYCZNA
! R A . mgr inz. ( = s
g | ¢ . 3, | Projektowal ANDRZEJ POPEK St-348/78 Jp— PBW
ey — 3 5 T Inz. SKALL:
(s \ s = Lo —&==2 opracoml PATRYK PAJESTKA 1:500
; AN - & % 7 DATA:
] RPE00 '“ // bbpgvhé}_lgg . \“‘Q 81,62 /(| OPTBCOWBI gr ThE. /)./,‘ NR RYS: ¥ 2018
% 9%‘* \- Ma! 4 oy o0 e a—— Sprawdzit MARIUSZ PAZURA MAZ /0413 /PWOE /07 | / J/// 96366,/E/PBW/3.1/01
= % i u ‘@?3 Qjq esesy 4 g | a2 w N A Funkeja Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpls  [™ ™™ 00




Stup linii

napowietrznej STAROSTWO POWIATU
AsXsn 4x70 ~ AsXsn 4x70 WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibg

w Qzarowie Mazowieckim

Projektowane ztacze kablowe

ZK-1 + SL-1
Szafka pomiarowa SL-1 Szafka
=> zasilajaco-sterownicza
kwh z transmisjq danych
BOP 0,66/5 3-fazowy
4
J: I w.l.z. .
= D6/3 YKYzo 5x1§ mm 2
= YAKXS 4x25 mm2 Plombowany!

Ziacze kablopve ZK-1

\°2
16A
N
PEN PE
‘( E—a
System ochrony TN-C
Rew. 00 Projekt budowlano—wykonawczy |
Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
TYTUL PROJEKTU: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

Z przepompowniami oraz z przykanalizakami
w miejscowosci Truskaw w gminie Izabelin

wykonawca: CDM CDM Smith Sp. z o. o.
Smith w. stawki 40, 01-040 Warszawa
INWESTOR: oo Gmina Izabelin )
z siedziba przy ul. 3 Maja 42, 05—080 Izabelin
ADRES: m. Truskaw, ul. P6lnocna, gm. Izabelin
Pompownia kanalizacyjna PT3.1
NAZWA RYS.
Schemat zasilania pompowni
BRANZA:
- P — mlmZE}LEKTRYCZNA
mgr : 7 A
Projektowal ANDRZEJ POPEK St—348/78 = PBW
mgr ins. SKALA:
Opracowal PATRYK PAJESTKA =
Opracowal A A . Iv 2013
. mgr ins. [/ R RYS:
Sprawdzil MARIUSZ PAZURA MAZ /0413 /PWOE /07 vkl‘ 96366/E/PBW/3.1/02
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Pédpis [~ 00




SIAFKA ZINTEGROWANA  ZK-1 / SL-1
S (]
lme. | | el
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250

2/
TASTOSOWANIE:

Ztocze koblowe ZK-1/ SL-1

400

przeznaczone Jest do potaczenla Instalac]i wewnetrzne

budynku z zewnetrzna slecla koblowa, przesytu, rozdziatu | pomiaru energll w sleclach

kablowych niskiego naplecia . Instalowane Jest wewnatrz lub na zewnatrz budynkow
Jako wnekowe, przyscienne, wolnosto jace.

DANE TECHNICZNE:

Znomionowy prod ciagty ' do 250 A, W hTARUSTWO POWIATU
Naplecle znamlonowe izolacJi ' 500 V, YARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Napiecle znamionowe robocze ! 220/380 V, z siedzibq
Stopief ochrony obudowy 1 IP 43, w O%araws wous s
Wytrzymatosé obudowy na uderzenia ' 20 Nm, Dtarawie Mazowieckim
Uktad sieciowy pracy : TN-C, TT, TL
Obudowa : z tworzywa poliestrowo-szklanego

w kolorze blotym, szarym, broazowym.
LEGENDA :

1- Zowias tworzywowy

2- Zamek energetyczny typu ‘A’

3- Ucho na ktb6dke energetyczno

4- Licznlk C-52

5- Tablica licznikowa I_ S -193
6- Zoabezpieczenie za licznikowe S193

7- Listwa ochronna 11 35
8- Listwa zerowa

9- Szyna do podstaw bezplecznikowych PBD-1

10- Podstowa bezplecznikowa PBD - 2 (200A)

11- Izolator wsporczy SW- 4

12— Szyna ochronna AL 40x5

13- Szyna zerowa AL 40xS

14- Katownlk perforowany

15- DOstona wykonana z przezroczystego

tworzywa przygotowana do plombowania
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TYTUL PROJEKTU:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

z przepompowniami oraz z przykanalizakami
w miejscowosci Truskaw w gminie Izabelin

wykonawcs: CDIM CDM Smith Sp. z o. o.
Smith  ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
INWESTOR: o Gmina Izabelin .
z siedziba przy ul. 3 Maja 42, 05—080 Izabelin
ADRES: m. Truskaw, ul. Pélnocna, gm. Izabelin
Pompownia kanalizacyjna PT3.1
NAZWA RYS.
Rysunek zabudowy zlacza kablowego i skrzynki pomiarowej
BRANZA:
_— ELEKTRYCZNA
mgr int. C = STADIUM:
Projektowal ANDRZEJ POPEK St—348/78 ) ol PBW
mgr ing. SKALA:
Opracowal PATRYK PAJESTKA -
Opracowal - e IV 2013
. mgr ing. / [ / NR RYS:
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Uchwyt kabla U-1

Uchwyt kabla U-1

Tablicyka z
odresem_odblorcy

Uchwyt rur

Uchwyt kabla U-1

Plaskownlk 200 x 70 mm

Srubo M12 x 160 z nakretka

STAROSTWO POWL, U
VARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedziba
w Ozarowie Mazowieckim
Uchwyt

rury
ostonowe j U-2

Kabel nn typu YAKY

o
= \
[Tp ostonowe U-2 9\ Rura ostonowa o $rednicy
m & inum 2
— érednica kabla)
Uchwyt z petla o
A Rura ostonowa typu $érednicy 13mm | dt.
RHDPE-HUV 75 / 7 o 160mn
rednicy m 1,5 x d
/ (d - srednica kobla)
Ll Wy
(=
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i Promien glecia kabla r=10d (d-srednica kabla). W
przypadku gdy na stupie zamocowany Jest Juz Jeden
kabel, nastepne nalezy prowodzi¢ po te] same] stronle
zerdzl
Rew. 00 Projekt budowlano—wykonawczy |
Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji

TYTUL PROJEKTU:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

z przepompowniami oraz z przykanalizakami
w miejscowosci Truskaw w gminie Izabelin

wykonawca: CDM CDM Smith Sp. z o. o.
Smith  ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
INWESTOR: o Gmina Izabelin )
z siedziba przy ul. 3 Maja 42, 05—080 Izabelin
ADRES: m. Truskaw, ul. Pélnocna, gm. Izabelin
Pompownia kanalizacyjna PT3.1
NAZWA RYS.
Spos6b mocowania przylacza kablowego na slupie
T
ELEKTRYCZNA
‘mgr Ins. C — STADIUM:
Projektowal ANDRZEJ POPEK St—348/78 = PBW
mgr ins. SKALA:
Opracowal PATRYK PAJESTKA =
Opracowal N/ e IV 2013
ins. n
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